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Anschlussdaten:

Bemessungsspannung:

Bemessungsleistung:

Bemessungsstrom:

Steuerspannung:

SPS:

HMI:

SCADA:

Seerosenstraáe 5 a

D-30916 Isernhagen

Tel.: +49 (0) 511 / 56 36 99 04

Fax.: +49 (0) 511 / 56 36 99 04

E-Mail: uwe@uw-en.de

Uwe Wilhelm Engineering

Hersteller:

ANLAGEN - DECKBLATT

230 VAC / 24VDC

BATCH-X5 / PR1750

------------

------------

2,2 A

TN-S: 3/N/PE 50Hz AC 400V

1,5 KVA

Ausfhrung:

Leitungsquerschnitte:

Verdrahtungsfarben:

Fremdspannung:

Alle nicht bezeichneten Leitungen im

Hauptstromteil:

Steuerstromteil:

EN 60204 ohne Kundenvorschrift

Hauptstromkreis:

N-Leiter:

Schutzleiter:

Steuerstromkreis AC:

Steuerstromkreis DC:

Messleitungen:

1,5 mm

mind. 0,75 mm

schwarz

hellblau

grn / gelb

rot

blau (RAL 5002)

braun

orange

2

2

(bk)

(bu)

(gn/ye)

(rd)

(bu)

(bn)

(or)
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Anlagen - šbersicht

Inhaltsverzeichnis

Klemmleistenbersicht

Einspeisung

Frequenzumformer Rhrwerk

Steuerspannung 24VDC

Wiegesystem BATCH-X5

Wiegesystem BATCH-X5 Eing„nge

Wiegesystem BATCH-X5 Ausg„nge

timing - Diagramm Hardware-Kopplung

Einstellung Frequenzumformer

-X0 Einspeisung

-X2 Steuerspannung 230VAC

-X4 Steuerspannung 24VDC

-X5 Analogsignale

Stckliste

24.Jul.2004

15.Aug.2004

06.Aug.2004

09.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

09.Aug.2004

26.Jul.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

15.Aug.2004

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE

UWE
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Klemmleistenbersicht:

-X0=Einspeisung

-X2=Steuerspannung 230VAC

-X4=Steuerspannung 24VDC

-X5=Analogsignale
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4

Maximale Vorsicherung: 16A

2,5qmm

2,5qmm

Q0
1

2

3

4

5

6

-X0 L1 L2 L3 N

SL

PE

Ohne diese Erdverbindung darf die Steuerung

nur mit einer Isolationsberwachung nach

VDE 0100/60f betrieben werden!

T1
630VA

SL

SL

520

115_1

460

1,0 - 1,6 A

Q1

1

2

3

4

5

6

400 230

0_1 115_2

M_20 0

SL

-X2 1/SL

P_20

0_2

2 3 4 5 6/SL

SL

7/SL

SL

C2A

F1
13

14

8/SL

SL

C2A

F2
13

14 C2A

F3
13

14

/5.0230_FU
/6.0230_24
/7.0230_WS

/5.00_FU
/6.00_24
/7.00_WS
/5.0SL_FU
/6.0SL_24
/7.0SL_WS
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5

4.9/230_FU
4.9/0_FU

4.9/SL_FU

N1
VLT2803

M1 ™LFLEX CLASSIC 110CY-G 4x1,5

L1

96

K1
9.1

1

2

1

M
3

~
M1

U1 V1 W1

PE

N

97

3

4

2

PE

98

5

6

3

SL

-X2 9/SL

PE

SL

+24V

OUT

12

D IN

18

D IN

19

GND

20

D IN

27

D IN

29

Betriebsbereit

D IN

33

03

SL

ANA

OUT

42

Drehzahl Rhrwerk

02

DIG

OUT

46

01

p
k

+10V

OUT

50

10 kOhm

R1

1 2 3

VOLT

IN

53

GND

55

CUR

IN

60

+5V

OUT

67

P

RS485

68

N

RS485

69

GND

70

/6.024VDC
/6.00VDC

/8.0FU_BTB

/9.1FU_Freigabe
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Steuerspannung 24VDC

5 6 

06200400086

7 8 

=

+

9 

Bl.

16 Bl.

7

6

4.9/230_24
4.9/0_24

4.9/SL_24

5.8/24VDC

5.8/0VDC

G1
24VDC 5A L1

L+

C2A

F4
13

14

SIEMENS

SITOP power 5

6EP1 333-2AA00

SL

-X4 1/SL

N

M

PE

M

2

Ohne diese Erdverbindung darf die Steuerung

nur mit einer Isolationsberwachung nach

VDE 0100/60f betrieben werden!

Jumper 120VAC

/8.024VDC

/8.00VDC
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4.9/230_WS
4.9/0_WS

4.9/SL_WS

Serielle Schnittstelle fr:

- Programmierger„t

- Druckeranschluss

A1

Schnittstelle

L

Serielle

1

-seriell LIYCY 3x0,5

X3
9 pol. SUB-D

Sartorius

BATCH - X5

2

W
H

2

N

3

B
N

3

4

PE

5

G
N

5

SL

B1

-Wiegezelle LIYCY 7x0,5

B1 LIYCY 6x0,5

W„gezellen-

anschluss

+
M
e
a
s
.

1

W
H

-X5 1

R
D

Meas+

Supply+

Sense+

Meas-

-
M
e
a
s
.

2

B
N

2

W
H

+
S
u
p
p
l
y

3

G
N

3

G
N

+
S
e
n
s
e

4

Y
E

4

B
U

-
S
e
n
s
e

5

G
Y

5

B
N

-
S
u
p
p
l
y

6

P
K

6

B
K

G
N
D

7

B
U

7

S
H

Meas+

Supply-

Sense-

Meas-

8/SL

SL SL

Slot 1 - untere Reihe

Ausg„nge 1.0 bis 1.7

-A1_A2 AWG28 Flachband 20*0,089

1

A1

1
,
2

2

A2

3
,
4

3

A3

5
,
6

4

A4

7
,
8

5

A5

9
,
1
0

6

A6

1
1
,
1
2

7

A7

1
3
,
1
4

8

A8

1
5
,
1
6

1
7
-
2
0

Slot 1 - obere Reihe

Eing„nge 1.0 bis 1.5

-W_Eingang LIYCY 12 x 0,5

1

B1

W
H

2

B2

B
N

3

B3

G
N

4

B4

Y
E

5

B5

G
Y

6

B6

P
K

GND

B7

B
U

B8

/8.0GND_E1
/8.0E1_5
/8.0E1_4
/8.0E1_3
/8.0E1_2
/8.0E1_1
/8.0E1_0

/9.0GND_A1
/9.0A1_7
/9.0A1_6
/9.0A1_5
/9.0A1_4
/9.0A1_3
/9.0A1_2
/9.0A1_1
/9.0A1_0

Slot 2 - untere Reihe

Ausg„nge 2.0 bis 2.7

1

A1

2

A2

3

A3

4

A4

5

A5

Board:

Dosierlizenz:

Abgleichdaten Werkskalibierung:

Wiegebereich:

Dead load:

span:

6

A6

7

A7

8

A8

Slot 2 - obere Reihe

Eing„nge 2.0 bis 2.5

1

B1

R
D

2

B2

B
K

3

B3

V
T

4

B4

G
Y
P
K

5

B5

R
D
B
U

6

B6

GND

B7

179809721

9118892

40,00 kg

0,585589 mV/V

0,834360 mV/V

B8

/8.0E2_4
/8.0E2_3
/8.0E2_2
/8.0E2_1
/8.0E2_0

SL
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8

6.9/24VDC
6.9/0VDC

5.8/FU_BTB
7.5/GND_E1

7.5/E1_5
7.5/E1_4
7.5/E1_3
7.5/E1_2
7.5/E1_1
7.5/E1_0

7.8/E2_4
7.8/E2_3
7.8/E2_2
7.8/E2_1
7.8/E2_0

-W_S1 ™LFLEX CLASSIC 4 x0.75

-W_S1 ™LFLEX CLASSIC 4 x0.75

1

S1

1

2

3

2

MIN

Wasser-

beh„lter

-X4 3

3

4

b
l

5

-W_S2 ™LFLEX CLASSIC 4 x0.75

-W_S2 ™LFLEX CLASSIC 4 x0.75

6

1

S2

1

2

3

2

MAX

Wasser-

beh„lter

7

3

11 12

-W_S3 ™LFLEX CLASSIC 4 x0.75

-W_S3 ™LFLEX CLASSIC 4 x0.75

13

1

S3

1

2

3

2

MIN

Silan-

beh„lter

14

3

15 22 23

b
n

24

g
n

K2
.4

13

14

13 14 .4

K2
A1

A2

Dosierung

Start

g
e

25

r
d

26

s
w

K3
.5

13

14

27

g
r

v
i

13 14 .5

K3
A1

A2

Koppelrelais

Freigabe

Ablassen

28

b
l
/
r
d

29

g
r
/
r
s

30 31/SL

K4
9.5

13

14

Ablassen

/9.024VDC
/9.00VDC
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10

9

8.9/24VDC

7.5/GND_A1
7.5/A1_7
7.5/A1_6
7.5/A1_5
7.5/A1_4
7.5/A1_3
7.5/A1_2
7.5/A1_1
7.5/A1_0

8.9/0VDC

A2
24VDC 0,5A

5.8/FU_Freigabe

A0

1

1 2 5.1
3 4 5.1
5 6 5.1

DILEM4

K1
A1

A2

Rhrwerk

A2X1 1 2

A1

2

3 4

Ausg„nge 0 bis 7

A2

3

5 6

20 pol. Messerleiste DIN 41651

A3

4

7 8

A4

5

9 10

A5

6

11

A6

7

Y1 ™LFLEX CLASSIC 110-G 3*0,75

Y1 ™LFLEX CLASSIC 110-G 3*0,75

12

A7

8

-X4 16

1

Y1
A1

A2

2

-X4 8

Wasser-

dosierung

13

L+

9

14

L+

10

SL

19/SL

G
N
Y
E

PE

15

GND

11

16

GND

12

Y2 ™LFLEX CLASSIC 110-G 3*0,75

Y2 ™LFLEX CLASSIC 110-G 3*0,75

17

17

1

Y2
A1

A2

2

9

Silan-

dosierung

18 19

SL

20/SL

G
N
Y
E

PE

20

Y3 ™LFLEX CLASSIC 110-G 3*0,75

Y3 ™LFLEX CLASSIC 110-G 3*0,75

18

1

Y3
A1

A2

2

10

Ablassen

SL

21/SL

G
N
Y
E

PE

13 14 8.6

K4
A1

A2
H1

X1

X2

MIN

Wasser

H2
X1

X2

MAX

Wasser

H3
X1

X2

MIN

Silan
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Dosierung

start

Freigabe

Ablassen

Ablassen

Interne

Signal:

Dosieren

aktiv

Dosieren

fertig

K2

K3

K4
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12

11

PNU

013

014

102

103

104

105

106

128

201

202

204

205

207

208

302

304

323

x1: Betrieb ohne Fremdlfter --> F min beachten

Eing. 18 digital

Eing. 27 digital

Relaisausgang 1 - 3

Ort Steuerung

Ort Stopp / Quittieren

Motorleistung

Motorspannung

Motorfrequenz

Motorstrom

Motornenndrehzahl

Termischer Motorschutz

MIN - Frequenz

MAX - Frequenz

MIN - Sollwert

MAX - Sollwert

Rampe auf 1

Rampe ab 1

Parameter-Beschreibung

"Notwendige" und von den Werkseinstellungen abweichende Einstellungen fr Frequenzumformer

Rhrwerk Wiegebeh„lter
M1

X1

Fernb. wie 100

Blockiert

quit.+Motorfre.

kein Motorsch.

1,0 s

1,0 s

Start

Einstellung

0,25

230

50

1,13

1340

FU bereit

10 Hz

50 Hz

10 Hz

50 Hz

U/min

KW

V

Hz

A
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h
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p
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ESSK034D

N

L1

L2

L3

PE

-X0

Q0

Q0

Q0

2

4

6

X

X

X

4.1

4.0

4.0

4.1

4.1
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1
1
0
C
Y
-
G

PE M1 PE

1/SL

2

3

4

5

6/SL

7/SL

8/SL

9/SL

-X2

T1

T1

T1

T1

N1

G1

A1

0_2

0_2

0_2

0_2

PE

PE

PE

4.4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.6

4.6

4.6

5.1
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_
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F
L
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Batch - Verwiegesystem

X5 Schaltschrankeinbausatz fr PR1713 / X5

X5 Rezeptur und Komponenten EDITOR

X5 Power tools Hilfsprogramme

X5 Transistorausgangskarte 8 fach 24VDC 0,5A

LS-Schalter  C2A / 6KA  1-polig

LS-Schalter  C2A / 6KA  1-polig

LS-Schalter  C2A / 6KA  1-polig

LS-Schalter  C2A / 6KA  1-polig

SITOP POWER 5

M22-A Befestigungsadapter

M22-LED-W, LED-Element,Front,weiss

Leuchtmelder,flach,blau

M22-A Befestigungsadapter

M22-LED-W, LED-Element,Front,weiss

Leuchtmelder,flach,blau

M22-A Befestigungsadapter

M22-LED-W, LED-Element,Front,weiss

Leuchtmelder,flach,blau

DILEM4-G(24VDC) Leistungsschtze DILEM-G

Koppelrelais mit EMR und Schraubklemme

Koppelrelais mit EMR und Schraubklemme

Koppelrelais mit EMR und Schraubklemme

Frequenzumrichter VLT2803

Hauptschalter (Einbau) 6,5kW/20A

PKZM0-1,6-T TRAFOSCHUTZSCHALTER PKZM0-..T

M22-R10K Potentiometer 10k

Kapazitiver N„herungsschalter

Kapazitiver N„herungsschalter

Kapazitiver N„herungsschalter

Universal Steuer- Transformator

Durchgangs-Reihenklemme

Abschlussplatte

Schutzleiter-Reihenklemme

Schutzleiter-Reihenklemme

Durchgangs-Reihenklemme

Abschlussplatte

SUB-D-Stecker mit einer Kabelzufhrung

Schutzleiter-Reihenklemme

Durchgangs-Reihenklemme

Abschlussplatte

Durchgangs-Reihenklemme

Abschlussplatte

Schutzleiter-Reihenklemme

BATCH-X5 BATCH CONTROLLER

X5 SCHALTSCHRANKEINBAUSATZ

X5 REZEPTUR UND KOMP. EDITOR

X5 POWER TOOLS

X5 TRANSISTORAUSGANGSKARTE 8 F

5SX2 102-7

5SX2 102-7

5SX2 102-7

5SX2 102-7

SITOP POWER 5

M22-A

M22-LED-W

M22-L-B

M22-A

M22-LED-W

M22-L-B

M22-A

M22-LED-W

M22-L-B

DILEM4-G(24VDC)

KOPPELRELAIS 3851

KOPPELRELAIS 3851

KOPPELRELAIS 3851

VLT2803PS2B20STR1DBF00A00

T0-2-15679/EA/SVB

PKZM0-1,6-T

M22-R10K

SK1-HT125-FS-JM18-P-S-KL

SK1-HT125-FS-JM18-P-™-KL

SK1-HT125-FS-JM18-P-S-KL

UNIVERSAL-STEUER-TRANSFORMATOR

WDU 4

WAP 2.5-10

WPE 4

WPE 2.5

WDU 2.5

WAP 2.5-10

SUBCON 9/F-SH

WPE 2.5

WDU 2.5

WAP 2.5-10

WDU 2.5

WAP 2.5-10

WPE 2.5

Sartorius Hamburg GmbH

Sartorius Hamburg GmbH

Sartorius Hamburg GmbH

Sartorius Hamburg GmbH

Uwe Wilhelm Engineering

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Moeller

Finder Relais

Finder Relais

Finder Relais

Danfoss GmbH

Moeller

Moeller

Moeller

SIE Sensorik  Industrie-Elektronik GmbH

SIE Sensorik  Industrie-Elektronik GmbH

SIE Sensorik  Industrie-Elektronik GmbH

Block

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Phoenix Contact

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Weidmller

Weidmller

940515610201

940531713911

940531740001

940538001011

940531713931

SIE.5SX2 102-7

SIE.5SX2 102-7

SIE.5SX2 102-7

SIE.5SX2 102-7

6EP1333-2AA00

4015082163747

4015082165574

4015082167752

4015082163747

4015082165574

4015082167752

4015082163747

4015082165574

4015082167752

4015080127017

385170240050

385170240050

385170240050

5702427033061

4015080815884

4015080889120

4015082294915

SK1-HT125-FS-JM18-P-S-KL

SK1-HT125-FS-JM18-P-™-KL

SK1-HT125-FS-JM18-P-S-KL

STU 630/2X115

1020100000

1050000000

1010100000

1010000000

1020000000

1050000000

4017918064730

1010000000

1020000000

1050000000

1020000000

1050000000

1010000000
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Steuerspannung 230VAC

Steuerspannung 230VAC

Steuerspannung 230VAC
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Steuerspannung 24VDC
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